
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO ACIONADOR BOMBA DE INCÊNDIO 
ALMAB2 

 

 
 
 
 

 
 
 

1 – Fio Amarelo - fase que vem direto da entrada do contator, antes ligado no borne 13 do contator. 
2 – Fio Verde - ligado nas chaves NA dos acionadores em paralelo com borne 14 do contator. 
3 – Fio Laranja - serie entre as chaves NF dos  acionadores, finalizando no borne 13 do contator. 
 
CHAVE VERMELHA (NF) 
CHAVE VERDE (NA) 
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